
LEGENDE :

Canal de Marseille

Réseau privé

Réseau gravitaire

Refoulement

Regard

Poste de relevage

Cours d'eaux

850 m

42 km

2 km

-General :

Projets en attente

ou en cours

Projets de densification

Projets d'extension réseau

A x

-Urbanisation:

B x

Travaux d'optimisation-structurels

-Projet:

Travaux d'optimisation-accessibilité

Travaux d'optimisation-déconnexion

Travaux d'extension-densification

00

00

00

00

15 log

Station d'epuration  TGV

Capacite nominale : 13 500 eq/h

regard sous le goudron

dans l'axe de la route

( accés n 33/64  9 chemin de l'oliveraie )

sous 50 cm de terre

regard enterré

BORNE SCP
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Ruisseau de la Concernade

Relevage de la Z.I

2 pompes

Q = 45 m3/h

Relevage des Cigales

2 pompes

Q = 14 m3/h

Zone du poste de relevage

LOGIREM

Relevage de la ZAC Bertoire

2 pompes

Q = 10 m3/h

Zone du poste de relevage

privé

Surverse

Surverse

Surverse

Deversoir d'orage

Surverse

Deversoir

Relevage STEP

3 pompes

Q = 140 m3/h

Zone 1

30 logements existants

Zone 2

100 logements existants

Lycee

1000 élèves

120 logements

100 logements

70 logements

35 log

35 log

Equipement

culturel

400 logements

A 3

Densification:

100 logements

--------------------------------

Qmoy:2.1 m3/h

Qpointe:10 m3/h

40 parcelles

A 1

Densification:

120 logements+centre

culturel

--------------------------------

Qmoy:2.9 m3/h

Qpointe:12 m3/h

B6

Extension:

150 logements

--------------------------------

Qmoy: 3.13 m3/h

Qpointe:13 m3/h

B5

Extension:

150 logements

--------------------------------

Qmoy: 3.13 m3/h

Qpointe:13 m3/h

B4

Extension:Raccordement

20 logements existants

--------------------------------

Qmoy:0.42 m3/h

Qpointe:4 m3/h

B9

Extension:

350 logements

--------------------------------

Qmoy:7.31m3/h

Qpointe:24 m3/h

B8

Projeté:

120 logements

+Lycée de 1000 élèves

--------------------------------

Qmoy:  5 m3/h

Qpointe:  18 m3/h

B7-1

Extension:

30 logements

existants+30 logements

projetés

--------------------------------

Qmoy:1.25 m3/h

Qpointe:7 m3/h

B7-2

Extension:

100 logements existants

+ 100 logements projetés

--------------------------------

Qmoy:4.18 m3/h

Qpointe:16 m3/h

--------------------------------

Qpointe projeté:31 m3/h

Qmax futur:56 m3/h

--------------------------------

Qpointe projeté:10 m3/h

Qmax futur:28 m3/h

--------------------------------

Qpointe projeté:34 m3/h

Qmax futur:94 m3/h

A1bis

                     Densification:

                      25 logements

---------------------------------------------

 Qmoy:0.52 m3/h/Qpointe:4 m3/h

25 log

A1bis

10 log

10 log

6 log

+crèche

A 4

Densification:

21 logements+crèche

--------------------------------

Qmoy:0.44 m3/h

Qpointe:4 m3/h

A4

Equipement

d'acceuil

A5

A 5

                  Densification:

 Equipement d'acceuil

type EHPAD:105 lits

--------------------------------

Qmoy:  1.75 m3/h

Qpointe: 9 m3/h

A 6

        Densification: 15 log

         --------------------------------

   Qmoy:0.31m3/h - Qpointe: 3 m3/h

A 7

        Densification: 50 log

         --------------------------------

   Qmoy:1.04m3/h - Qpointe: 6 m3/h

15 log

50 log

A 8

       Densification:6 logements

         --------------------------------

   Qmoy: 0.13 m3/h-Qpointe: 2 m3/h

A8bis

A 9

Densification: 15 log

--------------------------------

Qmoy:  0.31 m3/h

Qpointe: 3 m3/h

Extension:

50 logements

--------------------------------

Qmoy: 1 m3/h

Qpointe: 6 m3/h

A 2

Densification:

10 logements

----------------------

Qmoy:0.21 m3/h

Qpointe:2 m3/h

A2bis

Densification:

10 logements

----------------------

Qmoy:0.21 m3/h

Qpointe:2 m3/h

B9bis

Bilan Transfert Sud

Q max mesuré:25 m3/h

Limite réseau:90 m3/h

Limite station:45 m3/h

Bilan Transfert ZI-Cigale

Q max mesuré:18 m3/h

Limite réseau:110 m3/h

Limite station:45 m3/h

Bilan Transfert Nord-Centre

Q max mesuré:60 m3/h

Limite réseau:90 m3/h

Bilan Transfert Nord

Q max mesuré:35 m3/h

Limite réseau:30 m3/h

Bilan Transfert Centre

Q max mesuré:25 m3/h

Limite réseau:60 m3/h

1.1

14

13

12

3

18

7

8

17

2

0

0

2

0

0

2
0
0

2

0

0

2
0
0

2

0

0

2
0
0

1.1

1.2

1.2

5

6

2

11.2

15.2

15.1

4

9

V

i

d

a

n

g

e

 

A

E

P

V

i

d

a

n

g

e

 

A

E

P

C

o
l
l
e
c
t
e
u
r
 
p
l
u
v
i
a
l

Ø

5
0
0

10

11.1

16

Poste de

relèvement

Option 1

19

2

5

0

2
5
0

2

0

0

2
0
0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2
0
0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2
0
0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2
0
0

2
0
0

200

2
0
0

2

0

0

2
0
0

2
0
0

2

0

0

Bilan Transfert secteur projeté

Qpointe projeté:38 m3/h

Bilan Transfert total

Qpointe projeté:226 m3/h
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